
M

ΚΤHΡΙΟ ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΩΝ

ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΜΕΤΑΨΥΚΤΗΣ

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

ΥΠΟΜΙΚΡΟΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ

ΞΗΡΑΝΤΗΣ

P=50kW

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΖΟΝΤΟΣ

P=300kW

ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ

P = 75 kW

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΠΑΦΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ ΛΕΠΤΗΣ

ΦΥΣΑΛΙΔΑΣ

ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ ΛΕΠΤΗΣ

ΦΥΣΑΛΙΔΑΣ

ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ ΛΕΠΤΗΣ

ΦΥΣΑΛΙΔΑΣ

ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ ΛΕΠΤΗΣ

ΦΥΣΑΛΙΔΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΟΖΟΝΤΟΣ

P=8.5kW

ΕΛΑΤΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ DN1000

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ

ΑΝΘΡΑΚΑ

ΥΠΟΜΙΚΡΟΝΙΚΟ

ΦΙΛΤΡΟ

ΥΠΟΜΙΚΡΟΝΙΚΟ

ΦΙΛΤΡΟ

01VGH04

ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΣ /ΧΣ DN65
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DN80 AISI304
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HDPΕ Ø125 PN10

ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΟ

ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΧ Χ/Σ DN100

HDPE Ø110

ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΡΟΥ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΓΣ Χ/Σ DN25

M

Γ
Σ
 
Χ
/
Σ
 
D
N
4
0

ΓΣ /ΧΣ DN65

ΓΣ /ΧΣ DN65

ΓΣ /ΧΣ DN65

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΑΤΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ DN800

ΠΡΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗ

2 ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΑΕΡΙΣΜΟΥ

(1+1)

Q = 1875 Nm³/hr

Η = 800 mbar

P = 75.0 kW

ΕΛΑΤΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ DN800
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HDPE Ø110

ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΟ

ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ

ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΙΚΟ

ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑ

P=0.37kW

ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΙΚΟ

ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑ

P=0.37kW

ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΙΚΟ

ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑ

P=0.37kW

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

P=1,5kW

DN200 AISI304

ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ

ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

P=1,5kW

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

P=1,5kW

ΚΑΘΙΖΗΣΗ

ΚΑΘΙΖΗΣΗΚΡΟΚΙΔΩΣΗ

Δ/Ξ ΙΛΥΟΣ

PVCØ280 PN10

PVCØ280 PN10

ΔΙΩΡΥΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

HDPE Ø800 PN10

ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΕΦΑΛΗΣ

HDPE Ø710 PN10

HDPE Ø800 PN10

HDPE Ø800 PN10

ΚΛΙΝΗ ΔΙΥΛΙΣΗΣ #1

ΚΛΙΝΗ ΔΙΥΛΙΣΗΣ #2

ΚΛΙΝΗ ΔΙΥΛΙΣΗΣ #3

ΚΛΙΝΗ ΔΙΥΛΙΣΗΣ #4

ΚΛΙΝΗ ΔΙΥΛΙΣΗΣ #5

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΔΙΥΛΙΣΗΣ

2 ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (1+1)

Q = 3920 Nm³/hr

Η = 500 mbar

P = 160.0 kW

DN300 AISI304

Δ/Ξ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΚΠΛΥΣΗΣ

4 ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ (3+1)

Q = 980 m³/hr

Η = 30 m

P =  125 kW

DN500 AISI304

DN500 AISI304

DN500 AISI304

DN500 AISI304

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ 1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ 2

ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΟ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ 3

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΛΑΤΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ DN800

Δ/Ξ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΚΠΛΥΣΗΣ

2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (1+1)

Q = 175 m³/hr

Η = 30 m

P=30 kW

DN200 AISI304

DN200 AISI304

ΑΠΟ ΠΑΧΥΝΤΗ

ΑΠΟ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

HDPE Ø225 PN10

UF

PVC Ø200 Σ.41

PVC Ø200 Σ.41

PVC Ø200 Σ.41

ΑΠΟ UF

ΑΠΟ ΑΝΤΛΙΕΣ NaOCl

ΑΠΟ ΑΝΤΛΙΕΣ

Η2Ο2

PVC Ø25 PN10

2 ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ (1+1)

Q = 210 Nm³/hr

Η = 8 bar

P = 55.0 kW

2 ΑΝΤΛΙΕΣ (1+1)

Q = 10 m³/hr

Η = 5 bar

P = 2,2 kW

2 ΑΝΤΛΙΕΣ (1+1)

Q = 45,6 Nm³/hr

Η = 6 bar

P = 15 kW

1 ΑΝΤΛΙΑ JOCKEY

Q = 4,2 Nm³/hr

Η = 6,6 bar

P = 1,5 kW

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

P=1,5kW

2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Δ/Ξ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (1+1)

Q = 65 m³/hr

Η = 13,0 m

P = 4 kW

2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΙΛΥΟΣ (1+1)

Q = 60 m³/hr

Η = 7,50 m

P=3,10 kW

DN100 AISI304

DN100 AISI304

HDPE Ø225 PN10

ΠΡΟΣ ΠΑΧΥΝΤΗ

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΝΕΡΟ - ΝΕΡΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

ΝΕΡΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΟΜΒΡΙΑ

ΑΚΑΘΑΡΤΟ ΝΕΡΟ ΕΚΠΛΥΣΗΣ - ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΙΛΥΣ

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

ΧΛΩΡΙΟ

ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΣ

ΘΕΙΙΚΟ ΑΡΓΙΛΙΟ

H2O2

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΚΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο.Α.Κ. ΑΕ

"ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 

ΘΕΜΑ: 

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΜΑΡΙΟΥ"

EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

Χρόνος Σύνταξης

Κλίμακα

Τίτλος Σχεδίου

OKTΩΒΡΙΟΣ 2018

ΥΠΟΓΡΑΦΗΗΜ/ΝΙΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓXΘHKE

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Το παρόν συντάχθηκε από τη 

Δ/νση Υδραυλικών Έργων του ΟΑΚ ΑΕ

Τμήμα Μελετών

ΟΑΚ ΑΕ

Ο Δ/ντης Διαχείρισης

Συγκοινωνιακών &

Υδραυλικών Έργων 

Ο Δ/ντης

Υδραυλικών Έργων 

Εμμ. Πενθερουδάκης

Θεοδ. Βουρβαχάκης

Στυλ. Λαμπρινός

ΕΥΑΓ. ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ

10/2018

10/2018

10/2018

Τεχνικός Σύμβουλος Μελέτης: ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ

ΣΤΑΔΙΟ: 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

DR-00-PD-01 

-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
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